
Einsatzbericht

eingelaufene Brandmeldeanlage am 30.10.2017 um 12:25 Uhr

Einsatz-Nr.: 077

Ort

Bad Schlema, Auer Straße

Art

Überörtlicher Einsatz

Alarmierung

DME

Fahrzeuge

Bericht

Nach umfangreicher Erkundung konnte kein Auslösegrund festgestellt werden, woraufhin wir ins

Gerätehaus zurückkehren konnten.

Bilder
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