
Einsatzbericht

ausgelöste Brandmeldeanlage am 10.11.2017 um 09:26 Uhr

Einsatz-Nr.: 080

Ort

Schneeberg, Scheunenstraße

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME + Sirene

Fahrzeuge

Bericht

Auslösung durch Küchendämpfe - die Anlage wurde zurückgestellt.

Bilder
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